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COMMENT DEMARRER ET ARRETER VOTRE GROUPE ELECTROGENE DIESEL A 
DEMARRAGE ELECTRIQUE. 

-Vérifier le niveau de gas-oil et le niveau d’huile, assurez vous que la batterie est bien connectée et en 
bon état de charge. 
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Le disjoncteur doit être abaissé et la 
clef présente sur le contact 

Tourner la clef de contact et 
démarrez le groupe électrogène 

Laisser tourner le moteur 
pendant 2 minutes environ et 
enclencher le disjoncteur pour 
que le groupe délivre la tension 

Pour stopper votre groupe électrogène effectuer cette procédure en sens contraire, sans oublier 
d’abaisser le disjoncteur et de laisser tourner le moteur pendant 2 minutes avant de couper le contact. 


